
Наименование здания
(сооружения),
помещения

Объем,
м3

Период года
при tн C На

отопле-
ние

На
венти-
ляцию

На ГВС Общий
Расход
холода
Вт

Уста-
новл.
мощн.
эл.дви-
гателей

кВт

Расход тепла, МВт (Гкал/час)

Основные показатели проекта марки ОВ

Склад с АБК №2 - -31 0,243*
(0,209)

-
см. ВК -

Итого - см. ВК

25,5

0,607*
(0,522)

0,060
(0,051)

0,120
(0,102)

0,487*
(0,418)

Склад с АБК №1 - -31 см. ВК - 25,30,060
(0,051)

0,244*
(0,209)

0,304*
(0,261)

0,303*
(0,261)

Условные обозначения

-Подающий трубопровод системы отопленияТ11

-Обратный трубопровод системы отопленияТ21

-Прибор отопления

-Приточная решетка

-Вытяжная решетка
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Общие данные

Р 191

05.25
05.25
05.25

05.25

Ведомость Рабочих Чертежей Основного Комплекта
Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

3 План отопления 1 этажа

4 План отопления 2 этажа

5 Схема системы отопления №1. Схема системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес

6 Схема системы отопления №2. Схема системы теплоснабжения приточной установки

7 План вентиляции и кондиционирования 1 этажа

8 План вентиляции и кондиционирования 2 этажа

9 План вентиляции кровли

10 Схемы систем вентиляции П1, В1, В2, В3, В4, В5, ВЕ

11 Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования

12 План отопления 1 этажа

13 План отопления 2 этажа

14 Схема системы отопления №1,2. Схема системы теплоснабжения воздушно-тепловых завес

15 Схема системы отопления №3. Схема системы теплоснабжения приточной установки

16 План вентиляции и кондиционирования 1 этажа

17 План вентиляции и кондиционирования 2 этажа

18 План вентиляции кровли

19 Схемы систем вентиляции П1, В1, П2, В2, В3, В4, В5, В6, ВЕ

569-24-ОВ.СО  Спецификация оборудования и материалов 18 л.

Прилагаемые документы

Серия 5.904-1  Детали крепления воздуховодов

Серия 4.903-10 в.4  Опоры трубопроводов неподвижные

 и трубопроводов.

Серия 4.904-69  Детали крепления санитарно-технических приборов

 неизолированных трубопроводов к жб колоннам.

Серия 5.900-7  Опорные конструкции м средства крепления стальных

Ссылочные документы

Обозначение Наименование Примечание

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Общие указания
Исходными данными для разработки раздела "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" являются:

- задание на проектирование;
- технические условия
- техническое задание на разработку проектной документации;
- архитектурно-строительная часть проектной документации;
в соответсвии:
- СП 60.13330.2016 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 50.13330.2012 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
- СП 44.13330.2011 СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;
- СП 131.13330.2020 СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
- ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях";
- СП 7.13130.2013 «Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха»;
- СП 73.13330-2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий".

Источником теплоснабжения здания является собственная котельная расположенная в 2 здании на 2 этаже в осях 11-12/в-г.
Система теплоснабжения - закрытая двухтрубная.

В котельной предусмотрены приборы учета тепловой энергии и теплоносителя. Параметры теплоносителя в системе отопления и теплоснабжения– 90 –65 ºС.
Трубопроводы системы отопления и стояки предусмотрены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* до Ду 40 и стальных электросварных труб

по ГОСТ 10704-91 Ду 50 и выше.
Регулирование температуры теплоносителя в подающих трубопроводах отопительных контуров производится по температурному графику в зависимости от

температуры наружного воздуха (датчика температуры наружного воздуха) в котельной.
Отопление:
Система отопления обеспечивает в отапливаемых помещениях нормируемую температуру воздуха в течение отопительного периода в пределах расчётных

параметров наружного воздуха, компенсацию тепловых потерь согласно приведенной в проектной документации коэффициентам сопротивления теплопередачи
строительных конструкций.
Для обеспечения требуемых параметров запроектированы следующие системы водяного отопления:

- Система отопления обслуживающая административно бытовые помещения – горизонтальная двухтрубная с нижней разводкой подающих и обратных
трубопроводов из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* по полу помещений.

- Система отопления обслуживающая складское помещение – воздушное отопление тепловентиляторами VOLCANO, система горизонтальная двухтрубная с
разводкой подающих и обратных трубопроводов из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* по стенам.

- Система теплоснабжения воздушно-тепловых завес и система теплоснабжения приточной установки - двухтрубная из стальных водогазопроводных труб по
ГОСТ 3262-75*.

Для наладки и опорожнения системы водяного отопления проектом предусмотрено:
- для выпуска воздуха из системы установлены краны типа «Маевского» на всех приборах отопления, и автоматические воздухоотводчики в верхних точках
систем;
- прокладка трубопроводов с уклоном не менее 0,002 в сторону устройств для опорожнения системы;
- устройства опорожнения в низших точках системы краны шаровые (диаметр запорной арматуры и присоединительных штуцеров не менее Dy15 мм);
- в административно бытовых помещениях предусмотрено боковое подключение и термостатические клапана на отопительных приборах.
- отключающая арматура на «подводках» к отопительным приборам систем водяного отопления клапаны запорные;

Общий учёт тепла осуществляется в котельной на вводе тепловой сети после отключающей арматуры. Проект котельной см. в разделах ТМ, АТМ, УУТЭ.
В качестве нагревательных приборов приняты:

- стальные панельные радиаторы с боковым подключением "PRADO Classic" высотой 500мм, с термостатическими клапанами фирмы "Ridan" на подающей
подводке к радиатору;

- тепловентиляторы VOLCANO VR1 для складского помещения;
- воздушно-тепловые завесы КЭВ-98П4121W над воротами складского помещения;
- электроконвектор в электрощитовой.

Компенсация температурных удлинений магистральных трубопроводов обеспечивается за счет естественных поворотов трассы (самокомпенсации), и неподвижных опор.
Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения, для уменьшения потерь тепла и сохранения параметров теплоносителя,

покрываются тепловой изоляцией:
- трубная изоляция из вспененного каучука "K-Flex ST" δ=13 мм - подающие и обратные магистральные трубопроводы в не обслуживаемого помещения. До изоляции стальные
трубы покрываются антикоррозийным покрытием: - краской БТ-177 (2 слоя) по грунту ГФ-021 (1 слой).

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на
одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 20-30 мм выше поверхности чистого пола.

Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости
ограждений. Монтаж и приемку системы отопления вести согласно СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП
3.05.01-85» и инструкций фирм-производителей.

Вентиляция.
Для создания в помещениях воздушной среды, удовлетворяющей установленным ГОСТ 30 494-2011 и СанПиН 1.2.3685-21 гигиеническим нормам и технологическим

требованиям, запроектирована приточно-вытяжная общеобменная вентиляция с механическим и естественным побуждением. Воздухообмен помещений определен по
кратностям, по расчету с проверкой на ассимиляцию теплоизбытков и проверкой на ПДК вредных веществ в воздухе внутренней среды.

Все оборудование, строительные и отделочные материалы, используемые при строительстве объекта, имеют сертификат качества, что соответствует требованиям
Таможенного союза, Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в действующей редакции), СанПиН 2.1.7.1287-03 (в действующей редакции), СанПиН 2.6.1.2523-09
«Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/200)

Вентиляция административно-бытовых помещений предусмотрена с механическим побуждением воздуха. Приток и вытяжка организована в верхней зоне, под потолком
помещений. Вытяжные воздуховоды выводятся на кровлю на высоту не менее 0,5м от парапета. Забор воздуха расположен на фасаде.

Для вспомогательных помещений запроектирована обособленная вытяжная вентиляция с выпуском воздуха в атмосферу на высоту не менее 0,5м от парапета.
Отдельные вытяжные системы предусмотрены из санузлов, куи, электрощитовых и других технических помещений. Вентиляторы установлены в непосредственной близости с
обслуживаемым помещением.

Для создания микроклимата помещений в офисах и торговом зале, предусмотрены системы кондиционирования. Оборудование подобрано исходя из расчетов
тепропритоков помещений.

Воздуховоды запроектированы плотными из стали б=0,8мм, в разъемных соединениях предусмотрены прокладки из несгораемых материалов. Для обеспечения
необходимого предела огнестойкости этих воздуховодов предусмотрено покрытие их комплексной огнезащитной системой воздуховодов в составе:

- материал базальтовый огнезащитный рулонный,
- клеящая смесь.

Монтаж и изготовление вентсистем вести в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная
редакция СНИП 3.05.01-85", ГОСТ 12.4.021-75 и паспортов на оборудование заводов-изготовителей.

*С учетом нагрузки на воздушное отопление склада (100кВт - здание №2, 105кВт - здание №1) и нагрузки
воздушно-тепловых завес (94кВт, коэф.работы ВТЗ 0,5)
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Характеристика отопительно-вентиляционного
оборудования
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К5.1 1 Нар.  блок систем  К5-К8 General Cl imate GW-GM400/3X Qохл.=40кВт 9,5 380В

К5-К8 4 Офис General Cl imate GC-G90/4CRAN1 Qохл.=9кВт 0,09 220В

К1.1 1 Нар.  блок систем  К1-К4 General Cl imate GW-GM400/3X Qохл.=40кВт 9,5 380В

К1-К4 4 Торговый зал General Cl imate GC-G90/4CRAN1 Qохл.=9кВт 0,09 220В

У1-У4 4 Склад КЭВ-98П4121W 5000 0,53 Вода 47 220В

А1-А5 10* Склад Volcano VR1 5300 0,28 Вода 5-30 220В

ВЕ 8 Склад TST-400 670

В5 1 Электрощитовая Канал-ВЕНТ-100 75 70 2300 0,1 2300 230В

В4 1 С/У,КУИ Канал-ВЕНТ-125 175 70 2300 0,1 2300 230В

В3 1 С/У, КУИ Канал-ВЕНТ-100 110 70 2300 0,1 2300 230В

В2 1 С/У, КУИ Канал-ВЕНТ-100 100 70 2300 0,1 2300 230В

В1 1 Торговый зал,  офис ВЕРОСА-500-039-03-10-У3 3520 250 1410 А71А4F 0,55 140 380В

П1 1 Торговый зал,  офис ВЕРОСА-500-039-03-00-У3 3520 350 2820 А71В2F 1,1 2820 Воды 1 -31 20 60 G4 1 380В

Тип N, кВт n, об/мин от до по
возд.

по
воде от до Тип N, кВт n,

об/мин

Тип исп. по
взрывозащ

ите
L,м3/ч P, Па n, об/мин

Электродвигатель
Тип Кол-в

о

Темп. нагрева,
С Расход

тепла,
кВт

P, Па
Тип Кол P, Па Тип Кол.

Температура
охл., С Раход

холода, кВт P, Па Тип, моедль G,м3/
ч P, Па

Электродвигатель
Обознач
ение
сис-мы

Кол.
систе
м

Наименование обслуживаемого
помещения Тип установки, агрегата

Вентилятор Воздухонагреватель Фильтр Воздухоохладитель Насос

Примечание

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Примечания:
Оборудование систем вентиляции подобрано с запасом 10% с учетом подсосов и потерь через неплотности в оборудовании и воздуховодах.
*Воздушно-отопительные агрегаты А1-А5 в количестве 5шт. хранятся на складе, в качестве резерва.
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На 2 корпус, в котельную
Ф76х3,5

На системы №1,2,3,4

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м2 Кат.

Экспликация помещений на отм. 0,000

Торговый зал1 294,9

В2

ЛК Л1 №12 24,1

Тамбур3 6,9

4 15,3

С/У5 4,8

КУИ6 4,6

Склад7 707,3

КУИ, водомер8 11,9

С/У9 3,4

ЛК Л1 №2

Д

Д
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Маяковского"

План отопления 1 этажа

Р 3

05.25
05.25
05.25
05.25

План отопления 1 этажа
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22-500-900
n2

21-500-900
n1,5

11-500-400
n1

11-500-400
n1

11-500-400
n1

21-500-1000
n2

21-500-1000
n2

21-500-1000
n2

21-500-1000
n2

21-500-900
n2

21-500-900
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250x250
L1184

250x250
L947

250x250
L710

200x250
L473

150x250
L237

+4,650

+2,875

+10,200

ЗК Ф125

ø125
L90

ø125
L70

ø125
L90

ДПУ-М 100
L20

ДПУ-М 125
L70

Канал-ГКК-100-600
В2

+2,700

+10,200

ЗК Ф125

ДПУ-М 100
L30

ДПУ-М 125
L70

+2,500

В3

Канал-ГКК-100-600 ø100
L30

ø125
L100

ø125
L100 +10,200

ЗК Ф125

ДПУ-М 125
L70

ДПУ-М 125
L70

ДПУ-М 100
L20

ø125
L70

ø125
L160

ø125
L140

ø125
L160

Канал-ГКК-125-600

В4

+7,800

+10,200

ЗК Ф125

ø125
L70

В5

Канал-ГКК-100-600

ø125
L70

ДПУ-М 125
L70

+3,000

+10,180

TST-400

МПБФ-20, EI60, δ=20 мм
ВЕ ø400
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Схемы систем вентиляции П1, В1, В2, В3, В4, В5, ВЕ

Р 10

05.25
05.25
05.25

05.25

П1 В1

В2 В3

В4 В5 ВЕ

УП-1
с.3.904-45

сетка Ф400
L670
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Маяковского"

Характеристика отопительно-вентиляционного
оборудования

Р 11

05.25
05.25
05.25

05.25

К5.1 1 Нар.  блок систем  К5-К8 General Cl imate GW-GM400/3X Qохл.=40кВт 9,5 380В

К5-К8 4 Офис General Cl imate GC-G90/4CRAN1 Qохл.=9кВт 0,09 220В

К1.1 1 Нар.  блок систем  К1-К4 General Cl imate GW-GM400/3X Qохл.=40кВт 9,5 380В

К1-К4 4 Торговый зал General Cl imate GC-G90/4CRAN1 Qохл.=9кВт 0,09 220В

У1-У4 4 Склад КЭВ-98П4121W 0,53 Вода 47 220В

А1-А5 10* Склад Volcano VR1 5300 0,28 Вода 5-30 220В

ВЕ 7 Склад TST-400 625

В6 1 Электрощитовая Канал-ВЕНТ-100 75 70 2300 0,1 2300 230В

В5 1 С/У,КУИ Канал-ВЕНТ-125 175 70 2300 0,1 2300 230В

В4 1 С/У, КУИ Канал-ВЕНТ-100 110 50 2300 0,1 2300 230В

В3 1 С/У,КУИ Канал-ВЕНТ-100 100 70 2300 0,1 2300 230В

В2 1 Административные помещения Канал-ВЕНТ-200 310 250 2650 0,1 2650 230В

П2 1 Административные помещения Канал-ВЕНТ-200 310 250 2650 0,1 2650 Электр 1 -31 20 6 G4 1 230В

В1 1 Торговый зал,  офис ВЕРОСА-500-039-03-10-У3 3520 250 1410 А71А4F 0,55 1410 380В

П1 1 Торговый зал,  офис ВЕРОСА-500-039-03-00-У3 3520 350 2820 А71В2F 1,1 2820 Вода 1 -31 20 60 G4 1 380В

Тип N, кВт n, об/мин от до по
возд.

по
воде от до Тип N, кВт n,

об/мин

Тип исп. по
взрывозащ

ите
L,м3/ч P, Па n, об/мин

Электродвигатель
Тип Кол-в

о

Темп. нагрева,
С Расход

тепла,
кВт

P, Па
Тип Кол P, Па Тип Кол.

Температура
охл., С Раход

холода, кВт P, Па Тип, моедль G,м3/
ч P, Па

Электродвигатель
Обознач
ение
сис-мы

Кол.
систе
м

Наименование обслуживаемого
помещения Тип установки, агрегата

Вентилятор Воздухонагреватель Фильтр Воздухоохладитель Насос

Примечание

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Примечания:
Оборудование систем вентиляции подобрано с запасом 10% с учетом подсосов и потерь через неплотности в оборудовании и воздуховодах.
*Воздушно-отопительные агрегаты А1-А5 в количестве 5шт. хранятся на складе, в качестве резерва.
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22-500-1000
n2,5

22-500-1000
n2,5

22-500-1000
n2,5

22-500-1000
n2

22-500-1000
n2

22-500-1000
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

11-500-400
n1

11-500-400
n1

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-1000
n2

33-500-1300
n5

33-500-1100
n5

11-500-900
n1,5

11-500-600
n1

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN25х3,2

Т11
DN25х3,2

Т11
DN25х3,2

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN15х2,8Т11

DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

21-500-1000
n1.5

Т11
DN25х3,2

Т11
DN15х2,8

Сх.1,Ст.1,Т21
DN32

Сх.1,Ст.1,Т11
DN32

Сх.2,Ст.1,Т11
DN15

Сх.2,Ст.1,Т21
DN15

9

8

10

11

5

2

6

7

3

4

1

60
00

52
00

60
00

17
20

0

6000 6000 6000 3000 9000 9000 9000 9000 6000

63000

На 1 корпус на отм.-1.600
Ф76х3,5

Подъем на отм.+4,250
Ф76х3,5

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м2 Кат.

Экспликация помещений на отм. 0,000

Торговый зал1 294,9

Д

ЛК Л1 №12 24,1

Тамбур3 6,9

4 15,3

С/У5 4,8

КУИ6 4,6

Склад7 650,9

Зона выдачи товара8 35,8

Помещение кладовщиков9 11,9

С/У10 3,6

КУИ, водомер11 11,2

ЛК Л1 №2

В2

Д
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План отопления 1 этажа

Р 12

05.25
05.25
05.25
05.25

План отопления 1 этажа
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21-500-1000
n2

21-500-1000
n2

21-500-1000
n2

21-500-900
n2

21-500-900
n2

21-500-900
n2

21-500-900
n1,5

21-500-900
n1,5

21-500-900
n1,5

21-500-900
n1,5

21-500-900
n1,5

11-500-400
n1

11-500-400
n1

11-500-400
n1

21-500-900
n2

VOLCANO VR1
Q=20кВт

VOLCANO VR1
Q=20кВт

VOLCANO VR1
Q=20кВт

VOLCANO VR1
Q=20кВт

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN25х3,2

Т11
DN32х3,2

Т11
DN32х3,2

Т11
DN32х3,2

Т11
DN32х3,2

Т11
DN25х3,2

Т11
DN25х3,2

Т11
DN25х3,2

Т11
DN25х3,2

Т11
DN25х3,2

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

11-500-800
n1

21-500-900
n2

Т11
DN15х2,8

Т21
DN15х2,8

22-500-900
n2

Т11
DN15х2,8

THERMEX Frame 1500E

21-500-1000
n2

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Сх.1,Ст.1,Т21
DN32

Сх.1,Ст.1,Т11
DN32

Т11
DN25х3,2

Т11
DN20х2,8

Т11
DN32х3,2

Т11
DN25х3,2

Т21
DN25х3,2

У1

У2

У3

У4

Т11
DN25х3,2

Т21
DN25х3,2

Т11
DN40х3,7

VOLCANO VR1
Q=20кВт2.2

2.42.52.6

7

2.3

2.1

2.7

2.9
2.10

2.8

60
00

52
00

60
00

17
20

0

6000 6000 6000 3000 9000 9000 9000 9000 6000

63000

К П1

В котельную

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м2 Кат.

Экспликация помещений на отм. +3,000

Котельная газовая2,9 35,8

Помещение ИТО2,10 19,0

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м2 Кат.

Экспликация помещений на отм. +4,800

Офис2,1 260,4

Д

2,2 31,3

2,4 4,2

М С/У2,5 3,8

2,6 3,8

Электрощитовая2,7 10,4

2,8 15,3

КУИ

В4

Г

ЛК Л1 №1

2,3 Венткамера

Ж С/У

ЛК Л1 №2

В218,8
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"Комплекс из трех торгово-складских зданий, расположенных г. Ижевск, ул.
Маяковского"

План отопления 2 этажа

Р 13

05.25
05.25
05.25
05.25

План отопления 2 этажа

На 1 корпус
Ф76х3,5

В котельную
Ф76х3,5



+0,000
Этаж 1

+0,000

Этаж
1

+4,800
Этаж 2

+4,800

Этаж
2

+3,000
котельная

+3,000

коте
льна

я

+4,800
Этаж 2

+4,800

Этаж
2

+3,000
котельная

+3,000

котел
ьная

22-500-1000
n2,5

22-500-1000
n2,5

22-500-1000
n2,5

22-500-1000
n2

22-500-1000
n2

22-500-1000
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-900
n2 21-500-1000

n1.5

22-500-900
n2

22-500-900
n2

11-500-400
n1

22-500-900
n2

22-500-900
n2

22-500-1000
n2

33-500-1300
n5

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN20х2,8Т11

DN20х2,8
Т11

DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN25х3,2

Т11
DN25х3,2 Т11

DN25х3,2

Т11
DN25х3,2

Т21
DN15х2,8

Сх.1,Ст.1,Т21
DN20

Сх.1,Ст.1,Т11
DN20

Сх.1,Ст.1,Т21
DN32

Сх.1,Ст.1,Т11
DN32

Т11
DN25х3,2 Т11

DN20х2,8

Т21
DN20х2,8 Т11

DN15х2,8

Т11
DN20х2,8

КШ DN15

Автоматический водухоотводчик Dy15

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN15х2,8Т11

DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

+2,400

+2,300

+2,300
+2,250

21-500-900
n2

11-500-800
n1

11-500-600
n1

11-500-900
n1,5 33-500-1100

n5

Сх.2,Ст.1,Т11
DN15

Сх.2,Ст.1,Т21
DN15

Сх.2,Ст.1,Т11
DN15

Сх.2,Ст.1,Т21
DN15

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т21
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Автоматический водухоотводчик Dy15

КШ DN15

+5,700

< i 0.002

> i 0.002КШ DN15

Автоматический водухоотводчик Dy15

+5,650

+5,500

+5,400

Т11
DN40х3,7

Т21
DN40х3,7

КШ DN20

+3,800

+3,700

У4
У3

У2
У1

Т11
DN40х3,7

Т11
DN32х3,2

Т11
DN25х3,2

Смесительный узелСмесительный узел

Смесительный узелСмесительный узел

КШ DN15
Автоматический водухоотводчик Dy15

21-500-1000
n2

21-500-1000
n2

21-500-1000
n2

21-500-900
n2

21-500-900
n2

21-500-900
n2

21-500-900
n1,5

21-500-900
n1,5

21-500-900
n1,5

21-500-900
n1,5

21-500-900
n1,5

21-500-1000
n2

11-500-400
n1

11-500-400
n1

11-500-400
n1

21-500-900
n2

22-500-900
n2

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т21
DN20х2,8 Т11

DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN20х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

Т11
DN15х2,8

КШ DN15

Автоматический водухоотводчик Dy15
Т11

DN15х2,8

+7,100

+7,050

Т11
DN25х3,2

Т21
DN25х3,2

Сх.1,Ст.1,Т11
DN32

Сх.1,Ст.1,Т21
DN32

КШ DN32

КШ DN25

+4,100

+4,000

Т21
DN32х3,2

Т11
DN32х3,2

Т21
DN32х3,2

Т11
DN32х3,2

КШ DN20
КШ DN20 +6,200

Т11
DN32х3,2

Т21
DN32х3,2

Автоматический водухоотводчик Dy15

КШ DN15

В котельную
DN40x3,7

Т11
DN15х2,8

Т21
DN15х2,8

Вентиль термостатический прямой для радиатора

Клапан запорный радиаторный прямой

22-500-1000
n2,5

Панельный радиатор
Classic

Воздухоотводчик

У3

У4

Смесительный узел
КШ DN15

Автоматический водухоотводчик Dy15

КШ DN20КШ DN15 КШ DN20

Т11
DN25х3,2

Т21
DN25х3,2

Воздушно-тепловая завеса

Гибкая подводка
3/4"
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Схема системы отопления №1,2. Схема системы
теплоснабжения воздушно-тепловых завес

Р 14

05.25
05.25
05.25

05.25

Узел 1

Схема системы отопления №1 Схема системы отопления №2

Схема системы теплоснабжения воздушно-
тепловых завес

> i 0.002
Узел 1

Узел 2

Узел 2

В котельную
DN40x3,7



+0,000Этаж 1

+4,800Этаж 2

+8,500Кровля

+3,000котельная

+4,800Этаж 2

+4,800

Эта
ж 2

+4,800Этаж 2

+4,800

Эта
ж 2

VOLCANO VR1
Q=20кВт

VOLCANO VR1
Q=20кВт

VOLCANO VR1
Q=20кВт

VOLCANO VR1
Q=20кВт

VOLCANO VR1
Q=20кВт

Ø27х2,8

Т11

Ø27х2,8

Т21

Ø27х2,8

Т21

Ø27х2,8

Т11

Ø34х3,2

Т11
Ø34х3,2

Т21

Ø27х2,8

Т21
Ø27х2,8

Т11

Ø27х2,8

Т21
Ø27х2,8

Т11

+4,200

+4,300

+4,000
+3,900

Автоматический водухоотводчик Dy15

КШ DN15

Автоматический водухоотводчик Dy15
КШ DN15

+6,200

Ø27х2,8

Т11
Ø27х2,8

Т21

КШ DN15

КШ DN15

Автоматический водухоотводчик Dy15

Ø34х3,2

Т11
Ø34х3,2

Т21

В котельную
DN32x3,2

КШ DN15

> i 0.002

> i 0.002

В котельную
DN25x3,2

+6,200

КШ DN15

Автоматический водухоотводчик Dy15

КШ DN15

Ø34х3,2

Т21

Ø34х3,2

Т11

Автоматический водухоотводчик Dy15

КШ DN15

Ø34х3,2

Т11

Ø34х3,2

Т21

к П1
+5,800

+3,900

+3,800

> i 0.002
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Экспликация помещений на отм. 0,000

Торговый зал1 294,9

Д

ЛК Л1 №12 24,1

Тамбур3 6,9

4 15,3

С/У5 4,8

КУИ6 4,6

Склад7 650,9

Зона выдачи товара8 35,8

Помещение кладовщиков9 11,9

С/У10 3,6

КУИ, водомер11 11,2
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Экспликация помещений на отм. +3,000

Котельная газовая2,9 35,8

Помещение ИТО2,10 19,0

Номер
поме-
щения

Наименование Площадь,
м2 Кат.

Экспликация помещений на отм. +4,800
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Спецификация материалов и оборудования

Р 181
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1. Система 1. Спецификация радиаторов

Конвектор электрический THERMEX Frame 1500E THERMEX Frame 1500E THERMEX компл. 1
Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 11-500-400 PRADO компл. 5

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 21-500-900 PRADO компл. 9

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 21-500-1000 PRADO компл. 5

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 22-500-900 PRADO компл. 10

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 22-500-1000 PRADO компл. 7

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 33-500-1300 PRADO компл. 1

2. Система 1. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 6

Клапан TR-N для двухтрубной насосной системы отопления Ридан 1/2" TR-N П Ридан шт. 37

Клапан запорный радиаторный прямой DN15 LV П Ридан шт. 37

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 6

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN20 11Б27п1 шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN25 11Б27п1 шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN32 11Б27п1 шт. 2

3. Система 1. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду15 ГОСТ 3262-75* м 208

Труба стальная водогазопроводная-Ду20 ГОСТ 3262-75* м 145

Труба стальная водогазопроводная-Ду25 ГОСТ 3262-75* м 62

Склад с АБК №2
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5. Система 1. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø25,б=13 мм K-Flex м 3,8

K-Flex ST -ø32,б=13 мм K-Flex м 112,1

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 33,64 на один слой

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 105,02 на один слой

1. Система 2. Спецификация радиаторов
Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 11-500-600 PRADO компл. 1

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 11-500-800 PRADO компл. 1

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 11-500-900 PRADO компл. 1

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 21-500-900 PRADO компл. 1

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 33-500-1100 PRADO компл. 1

2. Система 2. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 2

Клапан TR-N для двухтрубной насосной системы отопления Ридан 1/2" TR-N П Ридан шт. 5

Клапан запорный радиаторный прямой DN15 LV П Ридан шт. 5

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 2

3. Система 2. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду15 ГОСТ 3262-75* м 47

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 6,81 на один слой

1. Система 3. Спецификация радиаторов

Тепловентилятор VOLCANO VR1 Volcano шт. 5

3. Система 1. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду32 ГОСТ 3262-75* м 117
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2. Система 3. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 6

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 6

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN20 11Б27п1 шт. 10

3. Система 3. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду20 ГОСТ 3262-75* м 131

Труба стальная водогазопроводная-Ду25 ГОСТ 3262-75* м 63

Труба стальная водогазопроводная-Ду32 ГОСТ 3262-75* м 3

5. Система 3. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø20,б=13 мм K-Flex м 148,6

K-Flex ST -ø25,б=13 мм K-Flex м 67,3

K-Flex ST -ø32,б=13 мм K-Flex м 3,1

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 43,76 на один слой

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 43,76 на один слой

2. Система 4. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 4

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 4

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN20 11Б27п1 шт. 8

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN20 11Б27п1 шт. 2

3. Система 4. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду25 ГОСТ 3262-75* м 5

Труба стальная водогазопроводная-Ду32 ГОСТ 3262-75* м 5

Труба стальная водогазопроводная-Ду40 ГОСТ 3262-75* м 36

Гибкая подводка для подключения volcano (l=0,6м) 3/4" шт. 10
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5. Система 4. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø25,б=13 мм K-Flex м 5,0

K-Flex ST -ø32,б=13 мм K-Flex м 6,5

K-Flex ST -ø40,б=13 мм K-Flex м 36,8

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 15,21 на один слой

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 15,30 на один слой

2. Система 5. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 4

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 6

3. Система 5. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду25 ГОСТ 3262-75* м 117

5. Система 5. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø25,б=13 мм K-Flex м 130,6

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 30,34 на один слой

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 30,34 на один слой

Труба стальная электросварная-Ø76 ГОСТ 10704-94 м 41
Система от котельной на 1 здание

Гибкая подводка для подключения ВТЗ (l=0,6м) 3/4" шт. 16

Смесительный узел ВТЗ шт. 4КЭВ-УТМ-4Н Тепломаш
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5. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø65,б=19 мм K-Flex м 41,5

Секция 1. Соединительные детали трубопроводов
Отвод ø65-ø65 шт. 22

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 30,34 на один слой

Лоток теплотрасс ЛК 300.45.30-1 шт. 1

Труба стальная электросварная в ППУ оболочке Ф76х3,5 м 8,0ППУ-ПЭ

Лоток теплотрасс ЛК 75.45.30-1 шт. 1

Покрытие для лотка ЛК 300.45.30-1 шт. 1

Покрытие для лотка ЛК 75.45.30-1 шт. 1
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Вентоборудование

Внутренний блок кондиционера General Climate GC-G90/4CRAN1 General Climate шт. 8

Наружный блок кондиционера General Climate GW-GM400/3Х General Climate шт. 2

Турбодефлектор типа ROTADO TST-400 ROTADO шт. 7

Приточная установка ВЕРОСА L=3520м.куб/ч ВЕРОСА-500-039-03-00-У3 ВЕЗА компл. 1

Вытяжная установка ВЕРОСА L=3520м.куб/ч ВЕРОСА-500-039-03-10-У3 ВЕЗА компл. 1

Воздушно-тепловая завеса КЭВ-98П4121W Тепломаш шт. 4

Вентилятор канальный круглый Канал-ВЕНТ-100 ВЕЗА шт. 3

Вентилятор канальный круглый Канал-ВЕНТ-125 ВЕЗА шт. 1

Вентилятор канальный круглый Канал-ВЕНТ-200 ВЕЗА шт. 2

Шумоглушитель трубчатый круглый Канал-ГКК-100-600 ВЕЗА шт. 3

Шумоглушитель трубчатый круглый Канал-ГКК-125-600 ВЕЗА шт. 1

Шумоглушитель трубчатый круглый Канал-ГКК-200-600 ВЕЗА шт. 2

Воздуховоды
В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  150x250 ГОСТ 14918-80 м 6,5 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  200x250 ГОСТ 14918-80 м 6,3 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  250x250 ГОСТ 14918-80 м 9,9 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  300x250 ГОСТ 14918-80 м 10,7 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  300x300 ГОСТ 14918-80 м 7,8 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  400x400 ГОСТ 14918-80 м 6,2 В1
В2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  150x100 ГОСТ 14918-80 м 0,5 В2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  150x150 ГОСТ 14918-80 м 13,6 В2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  200x150 ГОСТ 14918-80 м 6,2 В2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø200 ГОСТ 14918-80 м 9,2 В2
В3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø125 ГОСТ 14918-80 м 8,7 В3
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Воздуховоды
В4

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø100 ГОСТ 14918-80 м 0,6 В4

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø125 ГОСТ 14918-80 м 10,2 В4
В5

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø125 ГОСТ 14918-80 м 4,8 В5
В6

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø125 ГОСТ 14918-80 м 9,4 В6
ВЕ

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø400 ГОСТ 14918-80 м 12,9 ВЕ
П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  150x250 ГОСТ 14918-80 м 6,5 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  200x250 ГОСТ 14918-80 м 5,7 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  250x250 ГОСТ 14918-80 м 10 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  300x250 ГОСТ 14918-80 м 22,7 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  300x300 ГОСТ 14918-80 м 15,8 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  400x400 ГОСТ 14918-80 м 2,6 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  700x650 ГОСТ 14918-80 м 4 П1
П2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  150x100 ГОСТ 14918-80 м 0,8 П2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  150x150 ГОСТ 14918-80 м 9,3 П2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  200x150 ГОСТ 14918-80 м 5,4 П2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø200 ГОСТ 14918-80 м 0,3 П2

Изоляция воздуховодов
В2

Материал огнезащитный базальтовый рулонный фольгированный МБФ
толщиной 5 мм EI30 МБФ-5 ЗАО УК "Альтернатива" м² 10,57

ВЕ

Материал огнезащитный базальтовый рулонный фольгированный МПБФ
толщиной 20 мм EI60 МПБФ-20 ЗАО УК "Альтернатива" м² 19,69
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Воздухораспределители
В1

Решетка вытяжная вентиляционная, АМР 150х150 Арктос шт. 1

Решетка вытяжная вентиляционная, АМР 300х200 Арктос шт. 12

Зонт вентиляционный прямоугольного сечения, ЗП 400х400 шт. 1 9,1
В2

Решетка вытяжная вентиляционная, АМР 150х100 Арктос шт. 1

Решетка вытяжная вентиляционная, АМР 150х150 Арктос шт. 2

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф200 шт. 1
В3

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 100 Арктос шт. 1

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 125 Арктос шт. 1

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф125 шт. 1
В4

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 100 Арктос шт. 1

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 125 Арктос шт. 1

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф125 шт. 1
В5

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 100 Арктос шт. 1

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 125 Арктос шт. 2

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф125 шт. 1
В6

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 125 Арктос шт. 1

Изоляция воздуховодов
П1

Материал огнезащитный базальтовый рулонный фольгированный МПБФ
толщиной 20 мм EI60 МПБФ-20 ЗАО УК "Альтернатива" м² 13,60

П2

Материал огнезащитный базальтовый рулонный фольгированный МБФ
толщиной 5 мм EI30 МБФ-5 ЗАО УК "Альтернатива" м² 12,42
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5. Арматура воздуховодов

Клапан противопожарный прямоугольный, КПУ-1Н-О-Н-150х150-2*ф-MV220-С
Н ВЕЗА шт. 2

Фильтр канальный, Канал-КФП-200-G4 ВЕЗА шт. 1

Воздухонагреватель канальный, Канал-ЭКВ-К-200-6 ВЕЗА шт. 1

Клапан универсальный воздушный, Клапан
КЛАБ-200-0*ф-Н-LF230-S-V-0-0 ВЕЗА шт. 1

Металл для крепления воздуховодов кг 135,5

Узел прохода через кровлю Ф400 шт. 7УП-1 с.3.904-45

Труба медная Ф9,52 м 19,5

Кондиционировнаие (1 этаж)

Труба медная Ф12,7 м 18,0

Труба медная Ф15,88 м 19,5

Труба медная Ф22,22 м 5,5

Труба медная Ф28,58 м 10,5

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф10 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф12 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф15 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф22 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф28 мEnergoflex

19,5

18,0

19,5

5,5

10,5

Воздухораспределители

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф125 шт. 1
П1

Решетка декоративная, АМН 700х650 Арктос шт. 1

Решетка приточная вентиляционная, АМР 150х150 Арктос шт. 1

Решетка приточная вентиляционная, АМР 300х200 Арктос шт. 12
П2

Решетка наружная круглая, RN al Ф200 Арктос шт. 1 0,5

Решетка приточная вентиляционная, АМР 150х100 Арктос шт. 1

Решетка приточная вентиляционная, АМР 150х150 Арктос шт. 2
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Трубный изоляционный материал б=6мм Ф10 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф12 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф15 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф22 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф28 мEnergoflex

Шланг дренажный Ф20 м

Шланг дренажный Ф25 м

Шланг дренажный Ф32 м

Рефнет-разветвитель универсальный шт. 6

19,5

18,0

19,5

5,5

10,5

10,0

6,0

18,5

Шланг дренажный Ф20 м

Шланг дренажный Ф25 м

Шланг дренажный Ф32 м

Рефнет-разветвитель универсальный шт. 6

10,0

6,0

10,0

Труба медная Ф9,52 м 19,5

Кондиционировнаие (2 этаж)

Труба медная Ф12,7 м 25,3

Труба медная Ф15,88 м 19,5

Труба медная Ф22,22 м 5,5

Труба медная Ф28,58 м 18,5



Ин
в. 

№
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Поз. Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка, обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Завод-изготовитель

Ед.
изме-
ре-
ния

Кол.
Масса
1 ед.,
кг

Примечание

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11
563-24-6-ОВ.СО

1. Система 1. Спецификация радиаторов

Конвектор электрический THERMEX Frame 1500E THERMEX Frame 1500E THERMEX компл. 1
Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 11-500-400 PRADO компл. 6

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 11-500-600 PRADO компл. 1

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 21-500-900 PRADO компл. 9

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 21-500-1000 PRADO компл. 5

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 22-500-900 PRADO компл. 9

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 22-500-1000 PRADO компл. 8

Радиатор стальной панельный с боковым односторонним подключениемм
PRADO Classic 33-500-1300 PRADO компл. 1

2. Система 1. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 8

Клапан TR-N для двухтрубной насосной системы отопления Ридан 1/2" TR-N П Ридан шт. 39

Клапан запорный радиаторный прямой DN15 LV П Ридан шт. 39

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 8

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN20 11Б27п1 шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN25 11Б27п1 шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN32 11Б27п1 шт. 2

3. Система 1. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду15 ГОСТ 3262-75* м 215

Труба стальная водогазопроводная-Ду20 ГОСТ 3262-75* м 217

Труба стальная водогазопроводная-Ду25 ГОСТ 3262-75* м 59

Труба стальная водогазопроводная-Ду32 ГОСТ 3262-75* м 122

5. Система 1. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø15,б=13 мм K-Flex м 0,5

Склад с АБК №1
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5. Система 1. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø20,б=13 мм K-Flex м 61,8

K-Flex ST -ø25,б=13 мм K-Flex м 0,6

K-Flex ST -ø32,б=13 мм K-Flex м 118,4

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 45,89 на один слой

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 120,21 на один слой

1. Система 2. Спецификация радиаторов

Тепловентилятор VOLCANO VR1 Volcano шт. 5

2. Система 2. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 4

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 6

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN20 11Б27п1 шт. 10

3. Система 2. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду20 ГОСТ 3262-75* м 150

Труба стальная водогазопроводная-Ду25 ГОСТ 3262-75* м 60

Труба стальная водогазопроводная-Ду32 ГОСТ 3262-75* м 8

5. Система 2. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø20,б=13 мм K-Flex м 150,3

K-Flex ST -ø25,б=13 мм K-Flex м 59,3

K-Flex ST -ø32,б=13 мм K-Flex м 8,4

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 43,66 на один слой

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 43,80 на один слой

2. Система 3. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN20 11Б27п1 шт. 10

Гибкая подводка для подключения volcano (l=0,6м) 3/4" шт. 10
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3. Система 3. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду25 ГОСТ 3262-75* м 4

Труба стальная водогазопроводная-Ду32 ГОСТ 3262-75* м 8

Труба стальная водогазопроводная-Ду40 ГОСТ 3262-75* м 20

5. Система 3. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø25,б=13 мм K-Flex м 4,1

K-Flex ST -ø32,б=13 мм K-Flex м 9,1

K-Flex ST -ø40,б=13 мм K-Flex м 20,8

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 10,53 на один слой

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 10,75 на один слой

2. Система 4. Спецификация трубопроводной арматуры

Автоматический водухоотводчик с резьбовым присоединением Dy15 Airvent-R Ридан шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN15 11Б27п1 шт. 2

Кран шаровой латунный муфтовый КШ DN20 11Б27п1 шт. 2

3. Система 4. Спецификация трубопроводов

Труба стальная водогазопроводная-Ду25 ГОСТ 3262-75* м 103

5. Система 4. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø25,б=13 мм K-Flex м 113,1

Гибкая подводка для подключения ВТЗ (l=0,6м) 3/4" шт. 16

Смесительный узел ВТЗ шт. 4КЭВ-УТМ-4Н Тепломаш
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Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 26,29 на один слой

Окраска неизолированных трубопроводов масляной краской за 2 раза м2 26,32 на один слой

Система от котельной на 2 здание

Труба стальная электросварная-Ø76 ГОСТ 10704-94 м 8

5. Система. Спецификация изоляции труб  (K-Flex)

K-Flex ST -ø65,б=19 мм K-Flex м 7,6

Антикоррозийное покрытие краской БТ-177 за 2 раза по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 5631-79*, ГОСТ 25129-82* м2 3,98 на один слой

Секция 2. Соединительные детали трубопроводов
Отвод ø65-ø65 4
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Вентоборудование

Внутренний блок кондиционера General Climate GC-G90/4CRAN1 General Climate шт. 8

Наружный блок кондиционера General Climate GW-GM400/3Х General Climate шт. 2

Турбодефлектор типа ROTADO TST-400 ROTADO шт. 8

Приточная установка ВЕРОСА L=3520м.куб/ч ВЕРОСА-500-039-03-00-У3 ВЕЗА компл. 1

Вытяжная установка ВЕРОСА L=3520м.куб/ч ВЕРОСА-500-039-03-10-У3 ВЕЗА компл. 1

Воздушно-тепловая завеса КЭВ-98П4121W Тепломаш шт. 4

Вентилятор канальный круглый Канал-ВЕНТ-100 ВЕЗА шт. 3

Вентилятор канальный круглый Канал-ВЕНТ-125 ВЕЗА шт. 1

Шумоглушитель трубчатый круглый Канал-ГКК-100-600 ВЕЗА шт. 3

Шумоглушитель трубчатый круглый Канал-ГКК-125-600 ВЕЗА шт. 1

Воздуховоды
В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  150x250 ГОСТ 14918-80 м 6,5 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  200x250 ГОСТ 14918-80 м 6,3 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  250x250 ГОСТ 14918-80 м 9,9 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  300x250 ГОСТ 14918-80 м 10,7 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  300x300 ГОСТ 14918-80 м 7,8 В1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  400x400 ГОСТ 14918-80 м 6,2 В1
В2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø100 ГОСТ 14918-80 м 0,1 В2

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø125 ГОСТ 14918-80 м 10,3 В2
В3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø100 ГОСТ 14918-80 м 0,7 В3

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø125 ГОСТ 14918-80 м 10,6 В3
В4

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø100 ГОСТ 14918-80 м 0,1 В4

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø125 ГОСТ 14918-80 м 5 В4



Ин
в. 

№
по

дл
.

По
дп

. и
да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Поз. Наименование и техническая
характеристика

Тип, марка, обозначение
документа,

опросного листа

Код
продукции Завод-изготовитель

Ед.
изме-
ре-
ния

Кол.
Масса
1 ед.,
кг

Примечание

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подпись Дата

Лист

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16
563-24-6-ОВ.СО

Воздуховоды
В5

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø100 ГОСТ 14918-80 м 0,1 В5

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø125 ГОСТ 14918-80 м 9,5 В5
ВЕ

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  ø400 ГОСТ 14918-80 м 17,5 ВЕ
П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  150x250 ГОСТ 14918-80 м 6,5 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  200x250 ГОСТ 14918-80 м 5,7 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  250x250 ГОСТ 14918-80 м 10 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  300x250 ГОСТ 14918-80 м 22,6 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  300x300 ГОСТ 14918-80 м 15,5 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  400x400 ГОСТ 14918-80 м 2,6 П1

Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали,  700x650 ГОСТ 14918-80 м 4 П1

Изоляция воздуховодов
ВЕ

Материал огнезащитный базальтовый рулонный фольгированный МПБФ
толщиной 20 мм EI60 МПБФ-20 ЗАО УК "Альтернатива" м² 28,57

П1

Материал огнезащитный базальтовый рулонный фольгированный МПБФ
толщиной 20 мм EI60 МПБФ-20 ЗАО УК "Альтернатива" м² 13,60

Воздухораспределители
В1

Решетка вытяжная вентиляционная, АМР 150х150 Арктос шт. 1

Решетка вытяжная вентиляционная, АМР 300х200 Арктос шт. 12

Зонт вентиляционный прямоугольного сечения, ЗП 400х400 шт. 1 9,1
В2

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 100 Арктос шт. 1

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 125 Арктос шт. 1

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф125 шт. 1
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Воздухораспределители
В3

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 100 Арктос шт. 1

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 125 Арктос шт. 1

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф125 шт. 1
В4

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 100 Арктос шт. 1

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 125 Арктос шт. 2

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф125 шт. 1
В5

Пластиковый диффузор, ДПУ-М 125 Арктос шт. 1

Зонт вентиляционный круглый, ЗК Ф125 шт. 1
П1

Решетка декоративная, АМН 700х650 Арктос шт. 1

Решетка приточная вентиляционная, АМР 150х150 Арктос шт. 1

Решетка приточная вентиляционная, АМР 300х200 Арктос шт. 12

Металл для крепления воздуховодов кг 105,5

Узел прохода через кровлю Ф400 шт. 8УП-1 с.3.904-45

Труба медная Ф9,52 м 19,5

Кондиционировнаие (1 этаж)

Труба медная Ф12,7 м 18,0

Труба медная Ф15,88 м 19,5

Труба медная Ф22,22 м 5,5

Труба медная Ф28,58 м 10,5

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф10 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф12 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф15 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф22 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф28 мEnergoflex

19,5

18,0

19,5

5,5

10,5
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Труба медная Ф9,52 м 19,5

Кондиционировнаие (2 этаж)

Труба медная Ф12,7 м 25,3

Труба медная Ф15,88 м 19,5

Труба медная Ф22,22 м 5,5

Труба медная Ф28,58 м 18,5

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф10 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф12 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф15 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф22 мEnergoflex

Трубный изоляционный материал б=6мм Ф28 мEnergoflex

Шланг дренажный Ф20 м

Шланг дренажный Ф25 м

Шланг дренажный Ф32 м

Рефнет-разветвитель универсальный шт. 6

19,5

18,0

19,5

5,5

10,5

10,0

6,0

18,5

Шланг дренажный Ф20 м

Шланг дренажный Ф25 м

Шланг дренажный Ф32 м

Рефнет-разветвитель универсальный шт. 6

10,0

6,0

10,0
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